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ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

N
W

E
R

T
P

S
O

M
H

D

A

ΘΨ - 01

    ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

       Μηχανολόγος Mηχανικός

         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

AΡXITΕΚΤΟΝΙKOY ΕΡΓOY-Η/Μ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DN65

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

AutoCAD SHX Text
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ FCU ΟΡΟΦΩΝ

AutoCAD SHX Text
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

AutoCAD SHX Text
2 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ - 2 ΑΦΙΞΕΩΝ

AutoCAD SHX Text
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W

AutoCAD SHX Text
FCU 400

AutoCAD SHX Text
3638 W


	Sheets and Views
	Model


		2022-08-22T11:36:01+0300
	NIKOLAOS MORAITIS




