
E1VV-U 3 x 50 + 25 + 25mm2
ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PE-Φ125

E1VV-U 3 x (1 x 120) + 70 + 70mm2
ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PE-Φ125

E1VV-U 3 x 50 + 25 + 25mm2
ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PVC-Φ100

E1VV-U 3 x (1 x 120) + 70 + 70mm2
ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ PE-Φ125

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ

ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

E1VV-U 3 x 70 + 35mm2

E1VV-U 3 x 70 + 35mm2

E1VV-U 3 x 70 + 35mm2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πίλλαρ Φωτισμού με πλάκα γείωσης

Φρεάτιο διακλάδωσης

Υπόγεια όδευση καλωδίων

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓXΘΗΚΕ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ηλεκτρολόγος μηχανικός

ισχυρά ρεύματα

HM.1

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν

ΕΡΓΟ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

Μ/Η Μηχανικός με Α' β.

ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ηλεκτρολόγος μηχ/κός ΤΕ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

Επέκταση και παραλλαγή δικτύων ηλεκτροδότησης στο χώρο
του υπαίθριου Θεάτρου της Μαρίνας των Πατρών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

H/M

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Δήμος Πατρέων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 5177 / 2024 

Ημ/νία : 25/04/2024

Δήμος Πατρέων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 6385 / 2024 

Ημ/νία : 20/05/2024
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